Ausfiihrung direkt liber Zahlerkontakt

|
! WR-Schnittstelle oder
' Anlagesteuerung falls
! erforderlich
! (2.B. Solarlog)
|
I
|
|

EEA

Lastmanagement WR

0% s
Anlageschalter
nach NIN
—— Normgerechte Steuerleit g@
| ormgerecnte steuerieitun
—— 2.B. U72 1x4x0.5
Wird von EBL nur ein Steuerkontakt benétigt (Anlagen Y
< 30 kVA), dann wird direkt der Kontakt des Zahlers < BN}
verwendet. w |
Ein LMM ist in diesem Fall nicht nétig.
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Weitere
Zahlerstromkreise

@ vVs: Steuerspannung v :7
@ Drahte gekennzeichnet mit 0%, VS M -
Mindestquerschnitt 0.5mm? 1 m Reserve beim Zahlerplatz N
EBL Datum  Visum
Belsplel EEA bis 30 kVA NAQMSB | 24.11.2022/dfa
Ansteuerung WR Uber Zahlerkontakt Kontrolle EBL | Datum Visum
NAQ/MSB 24.11.2022/dfa
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